
MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR SITE (Interventions réalisées par un technicien agréé)

PRESTATIONS
NIVEAUX 

AFNOR 1-2

Entretien courant

NIVEAUX 
AFNOR 1 À 4

Révision générale

ENTRETIEN GÉNÉRAL & CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :
• Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de l’armoire
• Dépoussiérage de l’ensemble base IS 
•  Vérification de l’absence d’humidité à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire, de 

l’intégrité de l’armoire, de la présence des autocollants d’information, des 
couples de serrage des bases IS…

• •

VÉRIFICATION FONCTIONNELLE :
• Embrochage / Test / Débrochage et voyant de position
• Verrouillage tiroir/base avec disjoncteur enclenché

• •

INSPECTION VISUELLE ET NETTOYAGE :
• Nettoyage et graissage des contacts d’insertion de la partie mobile des bases IS
•  Vérification des blocs de contacts auxiliaires (position, état et connexions)
• Etat des plastrons et protections IP

• •

VÉRIFICATION FONCTIONNELLE APPROFONDIE :
• Fonctionnement des organes de protection et de commande
• Fonctionnement des auxiliaires

•

MESURES :
• Mesure de continuité des masses et du circuit de protection
• Test d’isolement (Megohmmètre 500 V DC minimum) sur demande spécifique

•

ENTRETIEN APPROFONDI :
•  Vérification de l’état des connexions, des pinces de liaison et des liaisons des 

jeux de barres IS au jeu de barres principal, de traces d’usure et d’oxydation
•  Remplacements éventuels en fonction de l’usure et de l’état des composants 

après validation du donneur d’ordre.

•

SERVICE
            MAINTENANCE
BASE IS
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