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• Remove breaker lid
• Zdjąć pokrywę rozłącznika
• Kapcsolófedél eltávolítása

• Plate mounting
• Montaż na płycie
• Foglalat szerelése 

• Assembling on mounting rail
• Montaż na wsporniku montaż
• Szerelés           kalapsínre 

DIN EN 50 022 (35 x 7,5 mm)

Ref. 6052 45



• Busbar mounting
• Montaż na szynach zbiorczych
• Szerelés  gyűjtősínre

• Taking off from the busbar system
• Demontaż z szyn zbiorczych
• Leszerelés a gyűjtősínről

• Inserting fuses links
• Montaż wkładki bezpiecznikowej
• Olvadóbiztosító behelyezése


